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Borderou piese desenate – instalații 

C6   

PLAN SUBSOL, PARTER SI ETAJ 1 CORP C6 – INSTALATII SANITARE 1:100 S-01 

PLAN ETAJ 2 SI INVELITOARE – INSTALATII DE SANITARE  1:100 S-02 

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C6 – INSTALATII STINS 
INCENDIU 

1:100 Hi-01 

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C6 – INSTALATII TERMICE  1:100 I-01 

PLAN SUBSOL SI PARTER CORP C6 – INSTALATII DE VENTILARE 1:100 V-01 

PLAN ETAJ 1 SI ETAJ 2 – INSTALATII DE VENTILARE 1:100 V-02 

PLAN SUBSOL SI PARTER CORP C6 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-01 

PLAN ETAJ 1 SI ETAJ 2 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-02 

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C6 – INSTALATII 
 ELECTRICE DE CURENTI SLABI 

1:100 Cs-01 

   

C8   

PLAN PARTER CORP C8 – INSTALATII SANITARE 1:100 S-01 

PLAN ETAJ 1 SI INVELITOARE CORP C8 – INSTALATII SANITARE 1:100 S-02 

PLAN PARTER SI ETAJ 1  CORP C6 – INSTALATII STINS INCENDIU 1:100 Hi-01 

PLAN PARTER CORP C8 – INSTALATII TERMICE 1:100 I-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C8 – INSTALATII TERMICE 1:100 I-02 

PLAN PARTER CORP C8 – INSTALATII DE VENTILARE 1:100 V-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C8 – INSTALATII DE VENTILARE 1:100 V-02 

PLAN PARTER CORP C8 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C8 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-02 

PLAN PARTER CORP C8 – INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI 1:100 Cs-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C8 – INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI 1:100 Cs-02 

   

C10, C11   

PLAN PARTER  SI ETAJ C10, C11 – INSTALATII SANITARE 1:100 S-01 

PLAN PARTER SI ETAJ 1  CORP C10, C11 – INSTALATII STINS INCENDIU 1:100 Hi-01 
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Ing. Milik Arnold 
 
 
 

PLAN PARTER CORP C10, C11 – INSTALATII TERMICE 1:100 I-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C10, C11 – INSTALATII TERMICE 1:100 I-02 

PLAN PARTER CORP C10, C11 – INSTALATII DE VENTILARE  1:100 V-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C10, C11 – INSTALATII DE VENTILARE  1:100 V-02 

PLAN PARTER CORP C10, C11 – INSTALATII ELECTRICE  1:100 E-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C10, C11 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-02 

PLAN PARTER CORP C10, C11 – INSTALATII ELECTRICE  
DE CURENTI SLABI 

1:100 Cs-01 

PLAN ETAJ 1 CORP C10, C11 – INSTALATII ELECTRICE  
DE CURENTI SLABI 

1:100 Cs-02 

   

C13   

PLAN PARTER SI ETAJ 1 CORP C13 – INSTALATII DE SANITARE 1:100 S-01 

PLAN ETAJ 2 SI INVELITOARE CORP C13 – INSTALATII DE SANITARE 1:100 S-02 

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C6 – INSTALATII  
STINS INCENDIU 

1:100 Hi-01 

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C13 – INSTALATII TERMICE 1:100 I-01 

PLAN SUBSOL SI PARTER CORP C13 – INSTALATII DE VENTILARE 1:100 V-01 

PLAN ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C13 – INSTALATII DE VENTILARE 1:100 V-02 

PLAN SUBSOL SI PARTER CORP C13 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-01 

PLAN ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C13 – INSTALATII ELECTRICE 1:100 E-02 

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C13 – INSTALATII  
ELECTRICE DE CURENTI SLABI  

1:100 Cs-01 
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Conducta canalizare menajera sub cota ±0.00

Conducta canalizare interioara
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Conducta alimentare cu apa rece

Conducta alimentare cu apa calda
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-S-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Moraru Andreea

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN SUBSOL, PARTER SI ETAJ 1 CORP C6
INSTALATII SANITARE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN SUBSOL PLAN PARTER PLAN ETAJ 1
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Legenda

Conducta canalizare interioara

Conducta alimentare cu apa rece

Conducta alimentare cu apa calda

Sifon de pardoseala

Indice de coloana apa

Indice de coloana menajeraM-01

A-01

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-S-02

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Moraru Andreea

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN ETAJ 2 SI INVELITOARE CORP C6
INSTALATII SANITARE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN ETAJ 2 PLAN INVELITOARE



2,4
0

Hp. 0,60

F-05

2,4
0

Hp. 0,60

F-05

10,70  m2 

65,78  m2 

6,77  m2 

44,88  m2 

162,96  m2 

27,83  m2 

10,45  m2 

24,84  m2 

44,86  m2 

35,07  m2 

11,86  m2 

4,24  m2 

66,89  m2 

CORP DE LEGATURA

1 2 3 4 5

5 Tr. x 185  x 28  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

+0,06

+0,06

+0,06

+0,06

+0,28

C6
-B

ASCENSOR
NIVEL 0

RAMPA - 3,33 %

C6-A C6-A

C6-C C6-C

chepeng acces subsol

structura copertina

scara de evacuare metalica

11,28 %

17
,65

 %

WINDFANG
C6 - P 01

A: 

SALA DE CONFERINTA 2/3 
C6 - P 04

A: 

CHICINETA
C6 - P 06

A: 

HOL 
C6 - P 02

A: 

AUDITORIU / DOM
C6 - P 10

A: 

DEPOZIT
C6 - P 09

A: G.S. B.
C6 - P 12

A: 

HOL AUDITORIUM / DOM 
C6 - P 08

A: 

HOL ZONA CONFERINTE
C6 - P 05

A: 

HOL
C6 - P 07

A: 

G.S. F.
C6 - P 11

A: 

G.S. PERS. CU

C6 - P 13
HANDICAP

A: 

SALA DE CONFERINTA 1
C6 - P 03

A: 

F

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

U-01

1,4
6

2,1
0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

U-
01 1,80

2,46

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,8
0

2,1
0

1,8
5

2,2
0

U-02

2,0
0

U-01

2,1
0

1,00
2,10U-

03

0,85
2,10 U-

03

U-01

2,5
0

2,5
0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.1

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.1

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3'

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

U-
012,56

2,64

2,5
0

1,8
0

Hp. 0,94

F-05

2,7
0

1,8
0

Hp. 0,94

F-05

1,4
0

2,7
4

U-05

1,4
0

2,7
4

U-06

3,20
3,20

U-
07

1,0
0

2,1
0

U-05

U-01

1,6
0

2,1
0

U-
010,85

2,10

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

1,21
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

1,35
2,74 U-

07

2,40
2,93 U-

04

2,40
2,93 U-

04

1,9
0

2,1
0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

2,00

U-
01

2,64

Hi-01
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

Hi-02
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

Hi-03
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

H-01
R=26 m

R=26 m

R=26 m

   

   

   

46,01  m2 

205,70  m2 

27,90  m2 

27,59  m2 
18,65  m2 

6,08  m2 

8,57  m2 

4,94  m2 

3,71  m2 

5,44  m2 

5,09  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+3,50

+3,50

+3,50

+3,50

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 1

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

HOL
C6 - E1 01

A: 

LABORATOR- NEWTON ROOM
C6 - E1 02

A: 

AUDITORIU / DOM

AUDITORIUM
C6 - E1 03

A: 

BIROU
C6 - E1 04

A: 

DEPOZIT
C6 - E1 05

A: 

HOL
C6 - E1 11
A: 

VESTIAR
C6 - E1 07
A: 

G.S.F.
C6 - E1 08
A: 

HOL
C6 - E1 09
A: 

G.S.B.
C6 - E1 10
A: 

G.S.
C6 - E1 06
A: 

DW

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

U-01

1,4
7

2,1
0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

0,9
0

2,1
0

U-03U-01

1,4
5

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,0
6

1,00

U-
01

2,10

1,0
0

U-01

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,45
2,10

0,8
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10 U-

03

1,9
0

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

Hi-04
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

Hi-05
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

H-01
R=26 m

R=26 m

Legenda

Conducta alimentare cu apa hidranti

Hidrant interior Dn 2" lungime furtun 20 ml + 6ml jetul
ajutaj 13 mm, Hm= 0.8-1.5 m ( partea superioara a cutiei )

Indice coloanaH-01

240,91  m2 

46,01  m2 

20,45  m2 
8,37  m2 

5,20  m2 
5,19  m2 

3,63  m2 

18,07  m2 

14,40  m2 
5,44  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+6,45

+6,45

+6,45

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 2

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

EXPOZITIE MUZICA
C6 - E2 02

A: 

HOL
C6 - E2 01

A: 

DEPOZIT EXPO MUZICA
C6 - E2 06

A: 

DEPOZIT ECHIP 

C6 - E2 07
CURATENIE

A: 

G.S.B.
C6 - E2 10
A: 

G.S.F.
C6 - E2 08
A: 

HOL
C6 - E2 09
A: 

SALA STUDIO
C6 - E2 04

A: 

SALA STUDIO
C6 - E2 03

A: 

HOL SALA 

C6 - E2 05
STUDIO

A: 

AUDITORIU / DOM

6,2
2 %

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

U-01

1,4
5

2,0
2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp
. 0

,75

C6
 F

-3
.2

1,0
0

2,1
0

U-02

U-01

1,0
7

2,1
0

0,9
0

2,1
0

U-03

U-01

1,2
0

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,1
0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.1

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.1

0,80
2,10U-

03

0,9
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10 U-

03

1,00
2,10U-

04

1,0
0

2,1
0

U-03

1,9
0

2,1
0

Hi-06
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

Hi-07
Dn 2"

lungime furtun
20ml + 6ml jetul

H-01R=26 m

R=26 m

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-Hi-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Moraru Andreea

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C6
INSTALATII DE STINS INCENDIU CU

HIDRANTI INTERIORI

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN PARTER PLAN ETAJ 1 PLAN ETAJ 2



10,70  m2 

65,78  m2 

6,77  m2 

44,88  m2 

162,96  m2 

27,83  m2 

10,45  m2 

24,84  m2 

44,86  m2 

35,07  m2 

11,86  m2 

4,24  m2 

66,89  m2 

CORP DE LEGATURA

1 2 3 4 5

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

+0,06

+0,06

+0,06

+0,06

+0,28

C6
-B

ASCENSOR
NIVEL 0

RAMPA - 3,33 %

C6-A

C6-C

chepeng acces subsol

structura copertina

scara de evacuare metalica

11,28 %

17
,65

 %

WINDFANG
C6 - P 01

A: 

SALA DE CONFERINTA 2/3 
C6 - P 04

A: 

CHICINETA
C6 - P 06

A: 

HOL 
C6 - P 02

A: 

AUDITORIU / DOM
C6 - P 10

A: 

DEPOZIT
C6 - P 09

A: G.S. B.
C6 - P 12

A: 

HOL AUDITORIUM / DOM 
C6 - P 08

A: 

HOL ZONA CONFERINTE
C6 - P 05

A: 

HOL
C6 - P 07

A: 

G.S. F.
C6 - P 11

A: 

G.S. PERS. CU

C6 - P 13
HANDICAP

A: 

SALA DE CONFERINTA 1
C6 - P 03

A: 

F

D

D

1

C

C

B

B

8

9

10

11

12

13

14

2

A

A

3

4

5

6

7

U-01

1,4
6

2,1
0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

U-
01 1,80

2,46

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,8
0

2,1
0

1,8
5

2,2
0

U-02

2,0
0

U-01

2,1
0

1,00
2,10U-

03

0,85
2,10 U-

03

U-01

2,5
0

2,5
0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.1

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.1

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3'

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

U-
012,56

2,64

2,5
0

1,8
0

Hp. 0,94

F-05

2,7
0

1,8
0

Hp. 0,94

F-05

1,4
0

2,7
4

U-05

1,4
0

2,7
4

U-06

3,20
3,20

U-
07

1,0
0

2,1
0

U-05

U-01

1,6
0

2,1
0

U-
010,85

2,10

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

1,21
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

1,35
2,74 U-

07

2,40
2,93 U-

04

2,40
2,93 U-

04

1,9
0

2,1
0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

2,00

U-
01

2,64

P-01
T:20°C

P-02
T:10°C

P-03
T:20°C

P-04
T:22°C

P-05
T:20°C

P-06
T:20°C

P-07
T:20°C

P-08
T:20°C

P-09
T:20°C

P-04.1
T:22°C

P-09.1
T:20°C

P-04.2
T:20°C

P-04.3
T:22°C

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1
F1

F1
F1

F1

F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1

F1 F1

F1
F1

F1
F1

F1 F1

   

   

   

46,01  m2 

205,70  m2 

27,90  m2 

27,59  m2 
18,65  m2 

6,08  m2 

8,57  m2 

4,94  m2 

3,71  m2 

5,44  m2 

5,09  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+3,50

+3,50

+3,50

+3,50

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 1

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

7,3
3 %

HOL
C6 - E1 01

A: 

LABORATOR- NEWTON ROOM
C6 - E1 02

A: 

AUDITORIU / DOM

AUDITORIUM
C6 - E1 03

A: 

BIROU
C6 - E1 04

A: 

DEPOZIT
C6 - E1 05

A: 

HOL
C6 - E1 11
A: 

VESTIAR
C6 - E1 07
A: 

G.S.F.
C6 - E1 08
A: 

HOL
C6 - E1 09
A: 

G.S.B.
C6 - E1 10
A: 

G.S.
C6 - E1 06
A: 

DW

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

U-01

1,4
7

2,1
0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

0,9
0

2,1
0

U-03U-01

1,4
5

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,0
6

1,00

U-
01

2,10

1,0
0

U-01

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,45
2,10

0,8
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10 U-

03

1,9
0

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

E1-02
T:20°C

E1-03
T:10°C

E1-04
T:22°C E1-04.1

T:22°C

E1-05
T:20°C

E1-06
T:22°C

E1-07
T:22°C

E1-08
T:20°C

E1-09
T:20°C

E1-10
T:20°C

E1-11
T:20°C

F1 F1

F1

F1

F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1

240,91  m2 

46,01  m2 

20,45  m2 
8,37  m2 

5,20  m2 
5,19  m2 

3,63  m2 

18,07  m2 

14,40  m2 
5,44  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+6,45

+6,45

+6,45

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 2

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

EXPOZITIE MUZICA
C6 - E2 02

A: 

HOL
C6 - E2 01

A: 

DEPOZIT EXPO MUZICA
C6 - E2 06

A: 

DEPOZIT ECHIP 

C6 - E2 07
CURATENIE

A: 

G.S.B.
C6 - E2 10
A: 

G.S.F.
C6 - E2 08
A: 

HOL
C6 - E2 09
A: 

SALA STUDIO
C6 - E2 04

A: 

SALA STUDIO
C6 - E2 03

A: 

HOL SALA 

C6 - E2 05
STUDIO

A: 

AUDITORIU / DOM

6,2
2 %

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

U-01

1,4
5

2,0
2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,0
0

2,1
0

U-02

U-01

1,0
7

2,1
0

0,9
0

2,1
0

U-03

U-01

1,2
0

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,1
0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.1

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.1

0,80
2,10U-

03

0,9
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10 U-

03

1,00
2,10U-

04

1,0
0

2,1
0

U-03

1,9
0

2,1
0

E2-03
T:10°C E2-04

T:10°C

E2-05
T:20°C

E2-07
T:22°CE2-08

T:20°C

E2-09
T:20°C

E2-10
T:20°C

E2-11
T:20°C

E2-01
T:20°C

E2-02
T:20°C E2-04

T:10°C

E2-05
T:20°C

E2-06
T:22°CE2-08

T:20°C

E2-11
T:20°C

F1
F1

F1

F1

F1

F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

Legenda

Conducta de incalzire tur

Conducta de incalzire retur

Conducta de racire tur

Conducta de racire retur

Ventiloconvector de pardoseala

Ventiloconvecto de tavan

Indice de incapere
Temperatura interioara

Centrala termica

Distribuitor/ Colector

Chiller

F1

F30

E1-20
T:20°C

Chiller
200kW

CT
UltraGas 300

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-I-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN PARTER, ETAJ 1 SI ETAJ 2 CORP C6
INSTALATII TERMICE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN PARTER PLAN ETAJ 1 PLAN ETAJ 2



129

-1-1
130

-1-2

136

-1-3

137

165

-1-4

166

-1-5

88

-1-6

89

63

39

14

4

-1-7

64

-1-8

40

-1-9

15

-1-10

5

-1-11

-1-12

-1-13

-1-14

-1-15

127

126

87

86

62

13

38

3

1

128

e1
i1

Spaţiu de manipulare

Spaţiu de manipulare

Spaţiu de manipulare

2,4
0

Hp. 0,60

F-05

2,4
0

Hp. 0,60

F-05

10,70  m2 

65,78  m2 

6,77  m2 

44,88  m2 

162,96  m2 

27,83  m2 

10,45  m2 

24,84  m2 

44,86  m2 

35,07  m2 

11,86  m2 

4,24  m2 

66,89  m2 

CORP DE LEGATURA

1 2 3 4 5

5 Tr. x 185  x 28  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

+0,06

+0,06

+0,06

+0,06

+0,28

C6
-B

ASCENSOR
NIVEL 0

RAMPA - 3,33 %

C6-A C6-A

C6-C C6-C

chepeng acces subsol

structura copertina

scara de evacuare metalica

11,28 %

17
,65

 %

WINDFANG
C6 - P 01

A: 

SALA DE CONFERINTA 2/3 
C6 - P 04

A: 

CHICINETA
C6 - P 06

A: 

HOL 
C6 - P 02

A: 

AUDITORIU / DOM
C6 - P 10

A: 

DEPOZIT
C6 - P 09

A: G.S. B.
C6 - P 12

A: 

HOL AUDITORIUM / DOM 
C6 - P 08

A: 

HOL ZONA CONFERINTE
C6 - P 05

A: 

HOL
C6 - P 07

A: 

G.S. F.
C6 - P 11

A: 

G.S. PERS. CU

C6 - P 13
HANDICAP

A: 

SALA DE CONFERINTA 1
C6 - P 03

A: 

F

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

U-01

1,4
6

2,1
0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

U-
01 1,80

2,46

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,8
0

2,1
0

1,8
5

2,2
0

U-02

2,0
0

U-01

2,1
0

1,00
2,10U-

03

0,85
2,10 U-

03

U-01

2,5
0

2,5
0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40 Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.1

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.1

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3'

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.2

U-
012,56

2,64

2,5
0

1,8
0

Hp. 0,94

F-05

2,7
0

1,8
0

Hp. 0,94

F-05

1,4
0

2,7
4

U-05

1,4
0

2,7
4

U-06

3,20
3,20

U-
07

1,0
0

2,1
0

U-05

U-01

1,6
0

2,1
0

U-
010,85

2,10

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

2,55
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

1,21
1,80Hp

. 0
,94

F-
05

1,35
2,74 U-

07

2,40
2,93 U-

04

2,40
2,93 U-

04

1,9
0

2,1
0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.3

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

1,25
1,40Hp

. 1
,24

C6
 F

-1
.0

2,00

U-
01

2,64

P-01
T:20°C

P-02
T:10°C

P-03
T:20°C

P-04
T:22°C

P-05
T:20°C

P-06
T:20°C

P-07
T:20°C

P-08
T:20°C

P-09
T:20°C

P-04.1
T:22°C

P-09.1
T:20°C

P-04.2
T:20°C

P-04.3
T:22°C

300
C299

50
C181

100
C187

150
C151

600C108
250

C299

250
C299

250
C299

300
C299

450
C70

450
C46

600
C21

150
C125

300
C299

300
C299

300
C299

600
C11

450
C299

450
C299

139 140 141 142 143 144 145 146 147
150

148
149

168 169 170 171 172 173 174 175 176 183

186

184
185

177

182

180

178

179

106

7

17

20

18
19

10

8
9

66

42

45

43
44

69

67
68

107

109 110 111 112 113 114 115

117

116

118
119

120

121

124

122

123

0-1
131

0-2

0-3

138

0-4

167

0-5

0-6

90

0-7

65

0-8

41

0-9

16

0-10

6

0-11

0-12

0-13

0-14

0-15

Legenda

Tubulatura flexibila de introducere

Tubulatura flexibila de evacuare

Tubulatura circulara de introducere

Tubulatura circulara de evacuare

Tubulatura rectangulara de introducere

Tubulatura rectangulara de evacuare

Indice de coloana

Centrala de tratare a aerului

Indice de coloana
Temperatura interioara

Anemostat de introducere

Anemostat de evacuare

Grila de introducere

Grila de evacuare

-1-16

206

e1
i1

Spaţiu de manipulare

Spaţiu de manipulare

Spaţiu de manipulare

P-08
T:20°C

150
C151

150
C151

100
100

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-V-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN SUBSOL SI PARTER  CORP C6
INSTALATII DE VENTILARE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN SUBSOL PLAN PARTER



   

   

   

46,01  m2 

205,70  m2 

27,90  m2 

27,59  m2 
18,65  m2 

6,08  m2 

8,57  m2 

4,94  m2 

3,71  m2 

5,44  m2 

5,09  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+3,50

+3,50

+3,50

+3,50

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 1

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

HOL
C6 - E1 01

A: 

LABORATOR- NEWTON ROOM
C6 - E1 02

A: 

AUDITORIU / DOM

AUDITORIUM
C6 - E1 03

A: 

BIROU
C6 - E1 04

A: 

DEPOZIT
C6 - E1 05

A: 

HOL
C6 - E1 11
A: 

VESTIAR
C6 - E1 07
A: 

G.S.F.
C6 - E1 08
A: 

HOL
C6 - E1 09
A: 

G.S.B.
C6 - E1 10
A: 

G.S.
C6 - E1 06
A: 

DW

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

U-01

1,4
7

2,1
0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

0,9
0

2,1
0

U-03U-01

1,4
5

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,0
6

1,00

U-
01

2,10

1,0
0

U-01

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,45
2,10

0,8
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10U-

03
0,80
2,10 U-

03

1,9
0

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

E1-02
T:20°C

E1-03
T:10°C

E1-04
T:22°C E1-04.1

T:22°C

E1-05
T:20°C

E1-06
T:22°C

E1-07
T:22°C

E1-08
T:20°C

E1-09
T:20°C

E1-10
T:20°C

E1-11
T:20°C

255
C299

75
C244

50
C249

50C238 80
C258

338
C299

338
C299

338C299

338
C299

450
C97

450C77

450
C53

24

49

73

93

96

94
95

76

74
75

52

50
51

254234

247

246

248

253

252

250
251

257

255

256

233

232

231

230 245

237

235

236

240

239

243

241

242

228227226225224223222221

140C156

140
C180

154 155

120
C29

120
C180

25

28

26

27

1-1
132

1-2

1-3

153

1-4

189

1-5

1-6

92

1-7

72

1-8

48

1-9

23

1-11

1-12

1-13

1-14

240,91  m2 

46,01  m2 

20,45  m2 
8,37  m2 

5,20  m2 
5,19  m2 

3,63  m2 

18,07  m2 

14,40  m2 
5,44  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+6,45

+6,45

+6,45

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 2

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

EXPOZITIE MUZICA
C6 - E2 02

A: 

HOL
C6 - E2 01

A: 

DEPOZIT EXPO MUZICA
C6 - E2 06

A: 

DEPOZIT ECHIP 

C6 - E2 07
CURATENIE

A: 

G.S.B.
C6 - E2 10
A: 

G.S.F.
C6 - E2 08
A: 

HOL
C6 - E2 09
A: 

SALA STUDIO
C6 - E2 04

A: 

SALA STUDIO
C6 - E2 03

A: 

HOL SALA 

C6 - E2 05
STUDIO

A: 

AUDITORIU / DOM

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

U-01

1,4
5

2,0
2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79 Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,0
0

2,1
0

U-02

U-01

1,0
7

2,1
0

0,9
0

2,1
0

U-03

U-01

1,2
0

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,1
0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.0

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.2

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.1

1,25
0,79Hp

. 0
,75

C6
 F

-3
.1

0,80
2,10U-

03

0,9
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10 U-

03

1,00
2,10U-

04

1,0
0

2,1
0

U-03

1,9
0

2,1
0

E2-02
T:20°C

E2-03
T:10°C E2-04

T:10°C

E2-05
T:20°C

E2-06
T:22°C

E2-07
T:22°CE2-08

T:20°C

E2-09
T:20°C

E2-10
T:20°C

E2-11
T:20°C

75
C212

50C220

125
C180

375
C299

375
C105

375
C299

375
C299

375C299

375
C85

375
C61

375C37

100
C164

100
C197

160

163

161

162

215

216
219217

218

214

208

203

211

209

210

198

196

195 213207

205
206204

201199
202200

100
C180

101

81

57

33

104

102
103

84

82
83

60

58
59

36

34
35

159

1500

1500
C135
2-1

133
2-2

134

2-3

158

2-4

191

192193

100

2-5

2-6

99

2-7

79

2-9

31

32

56
2-8

55

80

100
2-11

2-12

2-13

2-14

E2-01
T:20°C

E2-02
T:20°C E2-03

T:10°C E2-04
T:10°C

E2-05
T:20°C

E2-06
T:22°C

E2-07
T:22°C

E2-08
T:20°C

E2-09
T:20°C

E2-10
T:20°C

E2-11
T:20°C

Legenda

Tubulatura flexibila de introducere

Tubulatura flexibila de evacuare

Tubulatura circulara de introducere

Tubulatura circulara de evacuare

Tubulatura rectangulara de introducere

Tubulatura rectangulara de evacuare

Indice de coloana

Indice de coloana
Temperatura interioara

Anemostat de introducere

Anemostat de evacuare

Grila de introducere

Grila de evacuare

-1-16

206

P-08
T:20°C

150
C151

150
C151

100
100

PLAN ETAJ 1 PLAN ETAJ 2

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-V-02

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN ETAJ 1 SI ETAJ 2  CORP C6
INSTALATII DE VENTILARE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro



   

   

   

46,01  m2 

205,70  m2 

27,90  m2 

27,59  m2 
18,65  m2 

6,08  m2 

8,57  m2 

4,94  m2 

3,71  m2 

5,44  m2 

5,09  m2 

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Tr. x 175  x 29  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Tr. x 17  x 26  

1234567891011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 Tr. x 155  x 30  

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 Tr. x 155  x 30  

+3,50

+3,50

+3,50

+3,50

C6
-B

 33
,51

%
 33

,51
%

jgheab rectanurlar

ASCENSOR
NIVEL 1

C6-A C6-A

C6-C C6-C

scara de evacuare metalica

HOL
C6 - E1 01

A: 

LABORATOR- NEWTON ROOM
C6 - E1 02

A: 

AUDITORIU / DOM

AUDITORIUM
C6 - E1 03

A: 

BIROU
C6 - E1 04

A: 

DEPOZIT
C6 - E1 05

A: 

HOL
C6 - E1 11
A: 

VESTIAR
C6 - E1 07
A: 

G.S.F.
C6 - E1 08
A: 

HOL
C6 - E1 09
A: 

G.S.B.
C6 - E1 10
A: 

G.S.
C6 - E1 06
A: 

DW

D

D

11

C

C

B

B

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

22

A

A

33

44

55

66

77

U-01

1,4
7

2,1
0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.3

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05 Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

0,9
0

2,1
0

U-03U-01

1,4
5

2,1
0

U-01

1,5
0

2,1
0

U-01

1,8
5

2,0
6

1,00

U-
01

2,10

1,0
0

U-01

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.2

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.1

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,0
0

U-01

2,1
0

U-01

1,45
2,10

0,8
0

2,1
0

U-03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10U-

03

0,80
2,10 U-

03

1,9
0

2,1
0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

1,25
1,05Hp

. 1
,11

C6
 F

-2
.0

TEE1

Gol electric nr.7
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Gol electric nr.8
curenti slabi
400x200mm

250.0000

H
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Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40

H
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-E-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Milik Arnold

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN SUBSOL, PARTER SI ETAJ 1 CORP C6
INSTALATII ELECTRICE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN SUBSOL PLAN PARTER PLAN ETAJ 1
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Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40

H

Legenda:

Panou fotovoltaic monocristalin de 48V/595W

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C6-E-02

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Milik Arnold

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN ETAJ 2 SI INVELITOARE CORP C6
INSTALATII ELECTRICE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN ETAJ 2 PLAN INVELITOARE
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Legenda:

Priza internet RJ45 (PC)

Priza HDMI 2.1 (HDMI)

Acces point PoE wireless

Camera de supraveghere IP video interior

Camera de supraveghere IP video exterior

Senzor PIR pentru alarma

Contact magnetic usa/fereastra

Tastatura de alarma

Sirena avertizare interioara

Sirena avertizare exterioara

Cititor de proximitate pentru carduri

Buton mecanic cerere iesire

Buton iesire de urgenta

Detector de fum optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum + temperatura optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de gaz optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in spatiul din tavan

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in tubulatura de ventilare

Trapa de vizitare pentru tavan,
rezistent la foc 30 de minute - EI30,
dimensiuni 400x400mm

Buton de incendiu analog adresabil,
inclusiv izolator, montat pe perete Hm=1.5m

Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri,
montat pe perete intr-o cutie metalica

Sursa de alimentare 24V, montat pe perete
intr-o cutie metalica

Sirena semnalizare opto-acustica
adresabila de interior, montat pe perete

Sirena semnalizare opto-acustica
conventionala de exterior, montat pe perete

Dispozitiv semnalizare optica
adresabila de exterior, montat pe perete

Echipament de control si semnalizare incendiu

Panou repetor pentru reproducerea indicatiilor ECS-ului

C
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Dn 2"
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Legenda

Conducta alimentare cu apa hidranti

Hidrant interior Dn 2" lungime furtun 20 ml + 6ml jetul
ajutaj 13 mm, Hm= 0.8-1.5 m ( partea superioara a cutiei )
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SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25
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SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40
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Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40
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Legenda:

Priza internet RJ45 (PC)

Priza HDMI 2.1 (HDMI)

Acces point PoE wireless

Camera de supraveghere IP video interior

Camera de supraveghere IP video exterior

Senzor PIR pentru alarma

Contact magnetic usa/fereastra

Tastatura de alarma

Sirena avertizare interioara

Sirena avertizare exterioara

Cititor de proximitate pentru carduri

Buton mecanic cerere iesire

Buton iesire de urgenta

Detector de fum optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum + temperatura optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de gaz optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in spatiul din tavan

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in tubulatura de ventilare

Trapa de vizitare pentru tavan,
rezistent la foc 30 de minute - EI30,
dimensiuni 400x400mm

Buton de incendiu analog adresabil,
inclusiv izolator, montat pe perete Hm=1.5m

Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri,
montat pe perete intr-o cutie metalica

Sursa de alimentare 24V, montat pe perete
intr-o cutie metalica

Sirena semnalizare opto-acustica
adresabila de interior, montat pe perete

Sirena semnalizare opto-acustica
conventionala de exterior, montat pe perete

Dispozitiv semnalizare optica
adresabila de exterior, montat pe perete

Echipament de control si semnalizare incendiu

Panou repetor pentru reproducerea indicatiilor ECS-ului
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C8-Cs-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Milik Arnold

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN PARTER CORP C8
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro



Legenda:

Priza internet RJ45 (PC)

Priza HDMI 2.1 (HDMI)

Acces point PoE wireless

Camera de supraveghere IP video interior

Camera de supraveghere IP video exterior

Senzor PIR pentru alarma

Contact magnetic usa/fereastra

Tastatura de alarma

Sirena avertizare interioara

Sirena avertizare exterioara

Cititor de proximitate pentru carduri

Buton mecanic cerere iesire

Buton iesire de urgenta

Detector de fum optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum + temperatura optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de gaz optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in spatiul din tavan

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in tubulatura de ventilare

Trapa de vizitare pentru tavan,
rezistent la foc 30 de minute - EI30,
dimensiuni 400x400mm

Buton de incendiu analog adresabil,
inclusiv izolator, montat pe perete Hm=1.5m

Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri,
montat pe perete intr-o cutie metalica

Sursa de alimentare 24V, montat pe perete
intr-o cutie metalica

Sirena semnalizare opto-acustica
adresabila de interior, montat pe perete

Sirena semnalizare opto-acustica
conventionala de exterior, montat pe perete

Dispozitiv semnalizare optica
adresabila de exterior, montat pe perete

Echipament de control si semnalizare incendiu

Panou repetor pentru reproducerea indicatiilor ECS-ului

C
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:
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PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN ETAJ 1 CORP C8
INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Legenda

Conducta canalizare menajera sub cota ±0.00

Conducta canalizare interioara
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tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Indice coloanaH-01

PLAN PARTER PLAN ETAJ 1

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C10_11-
Hi-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Moraru Andreea

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro

PLAN PARTER SI ETAJ 1 CORP C10_11
INSTALATII DE STINS INCENDIU CU

HIDRANTI INTERIORI
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Legenda

Conducta de incalzire tur

Conducta de incalzire retur

Conducta de racire tur

Conducta de racire retur

Ventiloconvector de pardoseala

Ventiloconvecto de tavan

Indice de incapere
Temperatura interioara

Centrala termica

Distribuitor/ Colector

Chiller

F1

F30

E1-20
T:20°C

Chiller
200kW

CT
UltraGas 300

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C10,C11-
I-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN PARTER CORP C10, C11
INSTALATII TERMICE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Conducta de incalzire tur

Conducta de incalzire retur

Conducta de racire tur

Conducta de racire retur

Ventiloconvector de pardoseala

Ventiloconvecto de tavan

Indice de incapere
Temperatura interioara

Centrala termica

Distribuitor/ Colector

Chiller

F1

F30

E1-20
T:20°C
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200kW

CT
UltraGas 300

S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C10,C11-
I-02

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN ETAJ 1 CORP C10, C11
INSTALATII TERMICE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Legenda

Tubulatura flexibila de introducere

Tubulatura flexibila de evacuare

Tubulatura circulara de introducere

Tubulatura circulara de evacuare

Tubulatura rectangulara de introducere

Tubulatura rectangulara de evacuare

Indice de coloana
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Indice de coloana
Temperatura interioara
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C10,C11-
V-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN PARTER CORP C10, C11
INSTALATII DE VENTILARE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Legenda

Tubulatura flexibila de introducere

Tubulatura flexibila de evacuare

Tubulatura circulara de introducere

Tubulatura circulara de evacuare

Tubulatura rectangulara de introducere

Tubulatura rectangulara de evacuare
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Indice de coloana
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C10,C11-
V-02

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Tarba Mihail S.

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN ETAJ 1 CORP C10, C11
INSTALATII DE VENTILARE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro



Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40
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S.C.VIS PROIECT S.R.L.
J-08/1508/2005, Brasov, Str. 1 Mai, nr.45,

Tel.0745.092.201, e-mail:office@visproiect.ro

Titlu plansei:

Titlu proiect:SemnaturaNumeSpecificatie

Plansa
nr.

C10,C11-
E-01

Proiect
nr.

08/2025

Beneficiar:

Data
2025

Scara:
1:100

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Proiectant general:

Faza:
D.A.L.I.

SemnaturaVerificator
/ expert

Nume

Proiectant de instalatii:

Ing. Milik Arnold

Ing. Halmaghi Zsolt

Arh. Zsigmond Pal

PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA/CASA
DE JOACA STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

SFANTU GHEORGHE, STR. KÓS KÁROLY, NR. 21-25

PLAN PARTER CORP C10, C11
INSTALATII ELECTRICE

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC,
nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA,
cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014,

tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro
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Gol electric nr.11
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H

Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40

H
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Legenda:

Priza internet RJ45 (PC)

Priza HDMI 2.1 (HDMI)

Acces point PoE wireless

Camera de supraveghere IP video interior

Camera de supraveghere IP video exterior

Senzor PIR pentru alarma

Contact magnetic usa/fereastra

Tastatura de alarma

Sirena avertizare interioara

Sirena avertizare exterioara

Cititor de proximitate pentru carduri

Buton mecanic cerere iesire

Buton iesire de urgenta

Detector de fum optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum + temperatura optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de gaz optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in spatiul din tavan

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in tubulatura de ventilare

Trapa de vizitare pentru tavan,
rezistent la foc 30 de minute - EI30,
dimensiuni 400x400mm

Buton de incendiu analog adresabil,
inclusiv izolator, montat pe perete Hm=1.5m

Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri,
montat pe perete intr-o cutie metalica

Sursa de alimentare 24V, montat pe perete
intr-o cutie metalica

Sirena semnalizare opto-acustica
adresabila de interior, montat pe perete

Sirena semnalizare opto-acustica
conventionala de exterior, montat pe perete

Dispozitiv semnalizare optica
adresabila de exterior, montat pe perete

Echipament de control si semnalizare incendiu

Panou repetor pentru reproducerea indicatiilor ECS-ului
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Legenda:

Priza internet RJ45 (PC)

Priza HDMI 2.1 (HDMI)

Acces point PoE wireless

Camera de supraveghere IP video interior

Camera de supraveghere IP video exterior

Senzor PIR pentru alarma

Contact magnetic usa/fereastra

Tastatura de alarma

Sirena avertizare interioara

Sirena avertizare exterioara

Cititor de proximitate pentru carduri

Buton mecanic cerere iesire

Buton iesire de urgenta

Detector de fum optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum + temperatura optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de gaz optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in spatiul din tavan

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in tubulatura de ventilare

Trapa de vizitare pentru tavan,
rezistent la foc 30 de minute - EI30,
dimensiuni 400x400mm

Buton de incendiu analog adresabil,
inclusiv izolator, montat pe perete Hm=1.5m

Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri,
montat pe perete intr-o cutie metalica

Sursa de alimentare 24V, montat pe perete
intr-o cutie metalica

Sirena semnalizare opto-acustica
adresabila de interior, montat pe perete

Sirena semnalizare opto-acustica
conventionala de exterior, montat pe perete

Dispozitiv semnalizare optica
adresabila de exterior, montat pe perete

Echipament de control si semnalizare incendiu
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Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40
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Legenda:

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x12W,
flux luminos 1320 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 1693 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x18W,
flux luminos 1693 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe perete

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x24W,
flux luminos 2261 lm, grad de protectie IP54,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
flux luminos 2748 lm, grad de protectie IP65,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru interventii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Liniar LED 1x25W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 2748 lm,
grad de protectie IP65, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Aplica LED 1x40W,
flux luminos 3677lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent/incastrat pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x40W,
flux luminos 3871 lm, grad de protectie IP40,
montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus impotriva panicii,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de tip Panou LED 1x50W,
cu kit de securitate inclus pentru continuarea lucrului,
autonomie de 3 ore, flux luminos 5072 lm,
grad de protectie IP40, montaj aparent pe tavan

Corp de iluminat de securitate inscriptionat(pictograme)
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate nenscriptionat
pentru marcarea cailor de evacuare, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate inscriptionat "HIDRANT"
pentru marcarea hidranti, cu LED 1x7.5W,
flux luminos minim 110lm/W, autonomie de 3 ore

Corp de iluminat de securitate neinscriptionat local
pentru indicarea pozitiilor unor echipamente/aparate,
cu LED 1x7.5W, flux luminos minim 110lm/W,
autonomie de 3 ore

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V

Priza electrica cu contact de protectie,
cu grad de protectie IP40, tensiune nominala Un=230V
montat incastrat in tavan / pardoseala

Priza electrica cu capac de protectie,
cu grad de protectie IP44, tensiune nominala Un=230V

Echipament de control si semnalizare incendiu

Tablou electric secundar, cu grad de protectie IP40

Tablou electric general, cu grad de protectie IP40
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Legenda:

Priza internet RJ45 (PC)

Priza HDMI 2.1 (HDMI)

Acces point PoE wireless

Camera de supraveghere IP video interior

Camera de supraveghere IP video exterior

Senzor PIR pentru alarma

Contact magnetic usa/fereastra

Tastatura de alarma

Sirena avertizare interioara

Sirena avertizare exterioara

Cititor de proximitate pentru carduri

Buton mecanic cerere iesire

Buton iesire de urgenta

Detector de fum optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum + temperatura optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de gaz optic adresabil,
montat pe tavan/tavan fals

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in spatiul din tavan

Detector de fum optic adresabil cu led de semnalizare,
montat in tubulatura de ventilare

Trapa de vizitare pentru tavan,
rezistent la foc 30 de minute - EI30,
dimensiuni 400x400mm

Buton de incendiu analog adresabil,
inclusiv izolator, montat pe perete Hm=1.5m

Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri,
montat pe perete intr-o cutie metalica

Sursa de alimentare 24V, montat pe perete
intr-o cutie metalica

Sirena semnalizare opto-acustica
adresabila de interior, montat pe perete

Sirena semnalizare opto-acustica
conventionala de exterior, montat pe perete

Dispozitiv semnalizare optica
adresabila de exterior, montat pe perete

Echipament de control si semnalizare incendiu

Panou repetor pentru reproducerea indicatiilor ECS-ului
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